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LEGENDA :
Guaripe - conducta gaz presiune redusa din PE100-SDR 11proiectata;

- conducta apa existenta,

——— . ————— -retea telecomunicatii existenta,
————— -rtetea canalizare menajera existenta
retea de termoficare montata in canalizatie

LES linie electrica montata subteran

LEGENDA :
S - cotla 90 grade din polietilena/otel

- linie de telecomunicatii montata in canalizatie

placi de protectie din beton 50x50x50x5cm

- brangament gaz presiune redusa din PE100-SDR 1 Iproiectat;
Gezppe - conducta gaz presiune redusa din PE, existenta;

- bransament gaz presiune redusa din PE existent;

- conducta gaz presiune redusa din PE, dezafectata;

- conducta gaz presiune redusa din OL, dezafectata;

- conducta gaz presiunc redusa din OL aeriana, dezafectata;

- brangament gaz presiune redusi OL dezafcctat;

- bransament gaz presiune redusi OL aerian dezafectat;

CONDITII DE EXECUTIE

- Toate materialele vor avea certifica: de calitate, garantie, agrement tehnic si certificat de conformitate de la furnizor,

- Distantele minime intre conductele si racordurile de gaze naturale si diferite instalatii si constructii subterane vor fi conf. tabelului
din NTPEE-2018 si conditiilor impuse prin avizele furnizorilor de utilitati anexate;

- In situatia in care distantele de sijuranta prevazute in tabelul nr 1 din NTPEE-2018 nu pot fi respectate, proiectantul, cu acord
prealabil al OSD, stabileste distantele de siguranta in baza unei evaluari de risc. Principiile si particularitatile de efectuare a evalua%i de
risc sunt precizate in anexa nr. 23 lanormele tehnice din Ordinul ANRE nr. 2 din 18 lanuarie 2023.

Evaluarea de risc a solutiilor de rejucere a distantelor de siguranta conform tabelul 1 din NTPEE se va realiza doar daca aceste séluti
respecta conditiile obligatorii impusein avizele de la detinatorii de utilitati. =

- Probe de presiune pentru conductede presiune redusa:
- incercarea de rezistena se va face la presiunea de 4 bar, timp de 1 ora;
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- incercarea de etansetate se va face la presiunea de 2 bar, timp de 24 ore daca volumul retelei (conductei si/sau a

nr. 2 din 18 lanuarie 2023

racordului) supusa probei de presiule este mai mare sau egal cu 4 m*. Daca volumul retelei (conductei si/sau a racordului) supusa
probei de presiune este mai mic de 4 m® timpul de realizare a probei de etanseitate va fi conform tabel nr 8' din Ordinul ANRE nr. 2 din
18 lanuarie 2023 (se va intocmi diaglama pentru presiune si temperatura) - cu respectarea conditiilor din NTPEE-2018 si Ordinul ANRE

- Firul trasor va fi din cupru cu S = 2,5 mmp si va avea rezistenta de strapungere a izolatiei de min. 5 KV;

- Trecerea de la conducta din PE, b conducta din otel se va face cu fitin

conformitate si garantie.

- La trasarea conductelor de gaze si la montarea lor va fi solicitat

subterane.

- Dupa terminarea lucrarilor, terenul afectat se va aduce la starea initiala {

guri de tranzitie PE - OL omologate, avand certificate de

proiectantul, delegatul O.S.D. si delegatii detinatorilor de utilitati

refacere carosabil, trotuar, spatii verzi, etc.)
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; : Legitimatie Nr. 205160052
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Cond. PE Dn90 = - fiting de tranzitie polietilena/otel A ATENTIE! _ < = . VERIFICATOR | NUME SEMNATURA |CERINTA|REFERAT DE VERIFICARE, NR SI DATA
3 . - Avizele obtinute de la detinatorii de utilitati subterane sunt
proiectata P - reductie din polietilena/otel informative, fapt pentru care lucrarile de sapatura si umpluturi i :
; - o se vor executa manual in prezenta detinatorilor de utilitati itlu proiect:
P - robinet din polictilena siblorane. Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale Proiect
L - rasuflatori de carosabil/spatiu verde - Inainte de inceperea lucrarilor se vor efectua sondaje pentru — presiune redusa pe strada Madgearu Virgil(partial), 2r021306 nr.
: - a determina amplasamentul real ale retelelor de utilitati e Memorandului, loc. Timisoara, jud.Timis Bere
- gropi de pozitie pentru dezafectare conducte 1.2x1.2x1.7 m exListetme_ ‘ S i B-dul. Piiil"imii iir 42, 54054{5[91‘9&; COD SAP:1931.241704._AC.01
: 5 - La trasarea si montajul conductelor se vor respecta toate e
D - 810pi de pozitic pentru cuplare conducte 1.2x1.2x1.7 m conditiile impuse de catre toti furnizorii de utilitati din zona de /
- T.P.1 - tub de protectiec PE Dn 110 mm amplasament. SPECIFICATIE | NUME D : 3
; 'y - Se vor monta rasuflatori la capetele tuburilor de protectie, la ! ?Csaég TITULARUL INVESTITIEL: Faza
- dispozitiv GAZ STOP, Dn 32 mm, MOV toate sudurile conductelor din otel si la iesirea din pamant a | SEF PROIECT | Ing. Corau M.. ' P.T.h+DTAC
- dispozitiv GAZ STOP, Dn 32 mm, ROSU ggqguctelor de distributie din otel, conform art. 88 din NTPEE PROIECTAT Ing. Mihali S. Data | Titlu plansa: Plan de situatie cu pozarea conductei o
DESENAT Ing. Mihali S. 2085 proiectate '




